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Ukel a predmét smérnice

Ugelem vydani této smérnice je pfedchézeni poruchovych jevil a prevence vzniku $kod na majetku
druistva a subjektll ve spravé druZstva.

Pfedmétem této smérnice je stanoveni systému opatieni nezbytné Udriby po provedeni
komplexnich oprav jednotlivych doma.

.
Sledované Cinnosti pfi udribé doma po komplexni opravé

Kontrola obvodového plasté, klempitskych vyrobkii a vstupnich schodiét do domu

1.1 Celkova kontrola obvodového plasté a schodist se bude provadét na zékladé pisemného pozadavku

1.2

(2ddanky) zastupce pfislusného orgénu bytového domu.

Kontrolni ¢innosti budou provadény periodicky 1 x rok v terminu bfezen — listopad podle planu
udrZby, oprav, rekonstrukci a modernizaci na kalendaini rok na zékladé schvaleného planu oprav
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1.6
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Clenskou schiizi samospravy/shromézdénim vlastnikd a 1x za 5 let, provedeni kontroly dilataénich
spar, trhlin, kotevniho systému, parapetl a vihkosti.

Kontrolni Cinnosti zajidtuji pracovnici pfislusné OPS nebo povéfeny pracovnik provozni spravy ve
spoluprdci s orgdny na domech. V aredlu Sprévy druZstva provadi kontrolni &innosti povéreny
zaméstnanec provozni spravy na zékladé poZadavku technika Gdriby. 5 leté kontroly zajistuji
pfislusné OPS prostiednictvim odborné zplsobilych osob.

V ramci kontroly zateplovaciho systému je nutné pfedev$im uréit a nésledné provést opravu
mechanického poskozeni fasady.

Pfi kontrole obvodového plasté se provadi i kontrola jeho znecidténi.

Po provedeni kontroly je sepsan protokol, ktery obsahuje popis stavu obvodového plasté véetné
pfipadnych jeho vad a doporu¢eny navrh na fedeni. S protokolem se sezndmi pfislu$ny organ
domu/VPS v pfipadé aredlu druZstva.

V pfipadé zjiténi zavady na zateplovacim systému zajisti jeji odstranéni p¥islu$na OPS na zakladé
Zadanky pfisludného organu domu. Vady zateplovacich systém{ Ize odstrafiovat prostiednictvim
odborné zplsobilych osob dle stanoveného technologického postupu. Vady na schodistich budou
odstrafiovany na zdkladé jejich zavainosti podle platné druZstevni dokumentace.

1.8 Veskeré naklady budou hrazeny z prostfedki pfislusného Spole&enstvi viastnikd pfisluiného domu.

2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

(Pfipadné z prostifedkl domu, je-li cely ve vlastnictvi druZstva).

Kontrola stfe$niho plasté

Kontrola stfesniho plasté (vCetné pfipadné kontroly svod( vytahovych 3achet, vygisténi stiech od
naletd, vyCisténi stieSnich vpusti apod.) se bude provddét minimalné 1 x ro¢né. Kontrola 1 xza 3
roky se provede odborné zplsobilou osobou s vystavenim zprévy o stavu stfe$niho plasté. U
novych stfech nejdfive po skonceni zéruky.

Mimofadna kontrola bude provedena vidy po extrémnich jevech — dést, kroupy, snih, silny vitr.

Kontrolni ¢innosti budou provadény v terminu bfezen-listopad.

Kontrolni Cinnosti zajistuje povéieny zaméstnanec provozni spravy ve spolupréci s pracovnikem
OPS a s organy (i zastupci) Spolecenstvi vlastniki/samosprav na domech. V rdmci kontroly se
budou provadét vizualni prohlidky stfe$niho plasté véetné klempiiskych prvkd a konstrukci
umisténych na stfeSe. V pfipadé potieby se bude provadét vycidténi stiednich vpusti
a Zlabl od necistot. V aredlu Spravy druZstva provadi uvedené kontrolni &innosti technik Gdriby.

Po provedeni kontroly bude sepsdn protokol, ktery bude obsahovat popis stavu
stfeSniho  plasté, vE. zjisténych vad a doporuéeny ndvrh jejich odstranéni. S
protokolem bude seznamen pfislusny organ domu / v pfipadé aredlu druZstva VPS.

V  pfipadé zjisténi zdvady zajisti piislusnda OPS na zdkladé Zadanky pfislusného
organu domu  jeji odstranéni odborné zplsobilou osobou. Pokud pfisluiny
organ odmitne vypsat Zddanku na opravu a bude se jednat o havarijni stav, kdy muZe
dojit ke Skoddm na majetku druistva nebo uZivateld, a proto m(iZe byt provedena oprava i bez
zadanky.
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Veskeré naklady budou hrazeny z prostfedki pfisluéného Spoleéenstvi viastnikd.

Vizudini kontrola LPS zafizeni (hromosvodové soustavy)

Dle Nafizeni vlady ¢ 190/2022 Sb.- Pfiloha & 4, odstavec a) problematiky tykajici
se LPS, je na vSech zafizenich nutno provést nejméné 1x ro&né vizudlni kontrolu,
kterou se ovéfi, Ze LPS neni poskozeno.

Kontrolni Cinnosti budou provédény v terminu bfezen-listopad. V roce provadéni revize LPS se
jeho vizualni kontrola neprovédi.

Kontrolni Cinnosti LPS na domech provadi pfislusné OPS a v aredlu Spravy druistva provadi
kontrolni éinnost technik udrZby.

O provedeni vizualni kontroly hromosvodné soustavy bude sepsan samostatny zapis, ktery bude
uloZen u pfislu§né OPS/technik Gdriby/WAM4.

3.5 V pripadé zjisténi zdvady zajisti OPS / provozni technik na zékladé zadanky pfislusného orgénu

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

domu jeji odstranéni odborné zplisobilou osobou. Pokud pfisluiny orgdn odmitne vypsat #4danku
na opravu a bude se jednat o havarijni stav, kdy mizZe dojit ke $koddm na majetku druZstva nebo
uZivatel(, a proto bude provedena oprava i bez Zadanky.

Naklady na provedeni vizudini kontroly budou hrazeny druZstvem v rdmci smlouvy o spravé,
naklady na provedeni opravy hromosvodové soustavy budou hrazeny z prostiedki pfisluiného

Spolecenstvi vlastnik( pfislusného domu.

Servisni prohlidky napojovacich uzli — sméSovacich stanic (SMST)

Kontrolni Cinnosti se musi provadét 1 x roéné a budou provédény v topné sezéné v terminu
listopad — brezen.

Kontrolni prohlidky musi provadét odborné zptsobild osoba na zakladé objednévky OPS.

Servisni prohlidky napojovacich uzll — sméSovacich stanic se provadéji:

- na technologickém zafizeni, tj. potrubi, armatury v€etné kontroly t&snosti jednotlivych
zafizeni, CiSténi filtr(i, apod. — bude kontrolovana funkénost i technicky stav,

- na zafizeni méFeni a regulace véetné kontroly spravnosti nastavenych hodnot.

Po provedeni servisnich prohlidek je sepsén protokol, ktery obsahuje popis provedenych praci

vCetné Udaji o nastavenych hodnotéch méfeni a regulace. S protokolem je sezndmen pfislugny

organ samospravy nebo SVJ domu.

V pfipadé zjisténi zavady zajisti OPS/ provozni technik jeji odstranéni odborné zplisobilou osobou.

Za vedeni veskeré agendy je odpovédna pfisludna OPS.

Veskeré ndklady budou hrazeny z prostfedkd Spoleéenstvi viastniki pfisluéného domu, pokud neni
zafizeni v ramci opravy v zéruéni dobé.
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5. Kontrola oken a dvefi po zaruéni dobé

5.1

5.2

53

54

5.5

6.1

6.2

Pozarucni servis oken, balkonovych dvefi a vstupnich dvefi se bude provadét na zékladé
pisemného poZadavku (Zddanky) pfisluiného organu domu nebo na zakladé schvéleného pldnu
oprav v daném kalendafnim roce.

U domi BP-70 (bez schodistovych oken) bude zajisténa jednoroéni kontrola provozuschopnosti
mechanické poZarni klapy véetné opravy.

Provedeni servisu (udrzby, sefizeni a oprav) oken se provadi celoroéné. Pozaruéni servis musi byt
zajistén odborné zplsobilou osobou.

OPS vystavi na zakladé Zadanky pfislusného orgédnu na domé objednavku na poZadovany rozsah
sefizeni oken a dvefiv daném domé.

Veskeré naklady budou hrazeny z prostfedkd Spole&enstvi viastniki pfisluiného domu.

Provadéni pravidelnych kontrol a periodickych revizi

Servisni Cinnost tykajici se provozu vytahil (provozni prohlidky, odborné prohlidky, odborné

zkousky a inspekéni prohlidky) je zajistovana:

- Provozni prohlidky vytaht dle navodu vyrobce budou hrazeny zpauddlu za pravidelny
kompletni servis na vytahu dle CSN 274002 a €SN 274007/2021

- Odborné prohlidky — revize se provédi dle stanovenych harmonogrami 1 x 3 mésice budou
hrazeny z pau3alu za pravidelny kompletni servis na vytahu dle CSN 274002 a €SN 274007/2021

- Odborné zkousky se provddi dle stanovenych harmonogramii 1 x 3 roky dle ceniku PAS 9176

- Inspekéni prohlidky (prvni) jsou provadény dle stanovenych harmonogram 1 x 9 let néklady
budou hrazeny z prostfedk( Spole¢enstvi viastnikd pfislu$ného domu. Tyto &innosti zajituje
akreditovany inspekéni orgén na zakladé poZadavku provozovatele.
- Inspekéni prohlidky (opakované) jsou provadény dle harmonogramt 1 x 6 let budou hrazeny
z prostfedkl Spolecenstvi viastniki pfislusného domu. Tyto €innosti zajistuje akreditovany
inspekeni organ na zakladé poZadavku provozovatele.

- Pohotovosti budou hrazeny z pausélu za pravidelny kompletni servis na vytahu dle CSN 274002
a CSN 274007/2021

- Vyjezdy budou hrazeny z pausalu za pravidelny kompletni servis na vytahu dle €SN 274002
a CSN 274007/2021

- Opravy budou hrazeny z pau3alu za pravidelny kompletni servis na vytahu dle CSN 274002
a CSN 274007/2021.

6.1.1 Za vedeni veskeré agendy o servisni Cinnosti tykajici se provozu vytahl je odpovédné
Stredisko vytah.

Periodické revize elektroinstalaci ve spolecnych prostorédch jednotlivych domi se provadéji dle
stanovenych harmonogrami 1 x 5 let odborné zpiisobilou osobou.

6.2.1 Vedkerou evidenci vede pfislu§na OPS a za jeji aktualizaci je odpovédny/a VOPS. V areélu
druZstva vede veSkerou evidenci a za jeji aktualizaci je odpovédna povérend osoba provozni
spravy.

6.2.2 V pfipadé zévad je VOPS/provozni technik povinen zajistit odstranéni téchto zavad
odborné zpusobilou osobou.
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6.3

6.4

6.2.3 Naklady spojené s pofizenim periodické revize ve spole¢nych prostordch, piipadné i
naslednych oprav vyplyvajicich z téchto revizi, jsou hrazeny z prostfedkii Spole&enstvi
vlastnik( pfislusného domus-

Periodické revize hromosvodil na domech se provadéji dle harmonogram( 1 x 4 roky odborné
zpisobilou osobou, pokud neni v revizni spravé uvedeno jinak.

6.3.1 VesSkerou evidenci vede pfislu§na OPS a za jeji aktualizaci je odpovédny/a VOPS. V areélu
druZstva vede ve3kerou evidenci a za jeji aktualizaci je odpovédny technik Gdriby provozni
spravy. Vroce provadéni revize se neprovadi vizudini kontrola soustavy (viz odstavec 3
tohoto predpisu)

6.3.2 V pfipadé zévad je VOPS/provozni technik povinen zajistit odstranéni téchto zdvad odborné
zplsobilou osobou. V podminkéch aredlu druZstva je povinen zajistit odstranéni zavad
technik Gdrzby provozni spravy.

6.3.3 Naklady spojené s pofizenim periodické revize ve spoleénych prostordch, pfipadné i
naslednych oprav vyplyvajicich z téchto revizi, jsou hrazeny z prostfedkt Spolecenstvi
vlastnikl pfislusného domu.

Periodickeé revize plynovych rozvodi a odb&rnych plynovych zafizeni se provadéji dle stanovenych
harmonogram 1 x 3 roky odborné zplisobilou osobou.

6.4.1 Periodické kontroly plynovych rozvodii a odb&rnych plynovych zafizeni se provadéji dle
stanovenych harmonogram( 1x ro¢né odborné zp(isobilou osobou. V roce provadéni revize
se neprovadi kontrola.

6.4.2 VeSkerou evidenci vede pfisluind OPS a za jeji aktualizaci je odpovédny/a VOPS.
Varedlu druistva vede veSkerou evidenci a za jeji aktualizaci je odpovédny technik
udrzby provozni spravy.

6.4.3 V piipadé zavad je pfislusna OPS povinna zajistit odstranéni téchto zavad prostfednictvim
odborné zpasobilych osob. V podminkéch aredlu drustva je povinen zajistit odstranéni
zdvad technik Gdriby.

6.4.4 Naklady spojené s pofizenim periodické revize plynovych zafizeni, pfipadné i naslednych
oprav vyplyvajicich z téchto revizi na spole¢nych ¢astech domu, jsou hrazeny z prostiedk
Spoleéenstvi vlastnikd pfislusného domu.

6.4.5 Citénia kontroly spalinovych cest komini se provadi 1 x ro¢né odborné zplsobilou osobou
dle Vyhlasky ¢. 34/2016 Sb. VeSkerou evidenci vede a za jeji aktualizaci je odpovédna
pfisluSna OPS. Naklady spojené s Cisténim a kontrolou spalinovych cest a komind, piipadné
i nasledné opravy, jsou hrazeny z prostfedk( Spoleéenstvi vlastnik( pfislusného domu.

6.4.6 Zkousky provozuschopnosti poZérnich klap se provadi 1 x ro¢né. Veikerou evidenci vede
prislusnd OPS a za jeji aktualizaci je odpovédny/d VOPS. Néklady spojené se zkougkou
provozuschopnosti poZarnich klap, pfipadné i nasledné opravy, jsou hrazeny z prostredkd
Spole&enstvi viastnikd pFisluného domu.
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6.6

6.7

6.8

7.1

6.5 Pravidelné kontroly hydrantd a hasicich pfistroji ve spoleénych prostorach dom se
provadéji dle stanovenych harmonogramii 1x ro¢né odborné zp(isobilou osobou.

6.5.1 VSechny periodické revize a kontroly jsou dle harmonogrami zajisfovany VOPS
nebo provoznimi techniky jednotlivych obvodnich provoznich sprav. V areélu
druistva viechny periodické revize a kontroly dle harmonogramil zajistuje technik
adrzby provozni spravy.

6.5.2 Naklady spojené s provedenim periodickych revizi a kontrol hydranti a hasicich pfistrojt,
véetné piipadnych naslednych oprav, vymén nebo doplnéni, jsou hrazeny z prostfedk
Spolecenstvi viastnikd pFislusného domu.

6.5.3 Kontroly provozuschopnosti poZarné bezpecnostniho zafizeni (PBZ) jsou provadény 2 x
ro¢né. Kontroly jsou zajistovany VOPS nebo provoznimi techniky jednotlivych obvodnich
provoznich sprav. Naklady na provadéni kontrol, resp. naslednych oprav jsou hrazeny
z prostfedkd Spolecenstvi viastnik( pfislusného domu.

Pravidelnd vyména cejchovanych bytovych vodomér je provadéna dle harmonogramu 1 x 5 let
odborné zpisobilou osobou.

6.6.1 Vymeény provadi odborna dodavatelskd firma/osoba odborné zplsobild na zakladé
poZadavku technika MaR. V arealu druzstva viechny vymény vodoméri a odpovédnost za
jejich evidenci zajistuje technik Gdrzby provozni spravy.

6.6.2 Naklady spojené sprovedenim pravidelné vymény vodomérl, véetné& pfipadnych
naslednych oprav, jsou hrazeny podle rozhodnuti élenské schiize/shromazdénim vlastnikd.

Pravidelna vyména odpafovacich (OITN) nebo elektronickych indikdtor( (EITN) topnych nakladd
na jednotlivych otopnych télesech je zajistovana:

- Odparovaci indikdtory topnych nédkladd (OITN) 1x roéné.

- Elektronické indikatory topnych nakladi (EITN) 1 x za 10 let.

6.7.1 Vymény provadi odborné zplisobild osoba na zédkladé poZadavku technika MaR.

6.7.2 Naklady spojené s provedenim pravidelné vymény ITN, véetné pfipadnych néslednych
oprav, jsou hrazeny zfondu oprav pfisluiného domu, vymény OITN jsou hrazeny
v kazdoro&nim vyGctovéni (vymény OITN do dvou let zaniknout z diivodu digitalizace).

Pravidelné revize elektrospotiebicli jsou provadény 1 x za 2 roky osobou odborné
zplsobilou. Evidenci vSech elektrospotiebii vede referent IT/IS / povéfend osoba provozni
spravy. Provadéni pravidelnych revizi jak v aredlu druzstva, tak i na pracovitich OPS zajistuje
technik udrzby prostfednictvim odborné zplsobilé osoby.

Provadéni pravidelnych kontrol nouzového osvétleni ve spoleénych ¢astech doma

Nouzové osvétleni ve spolecnych prostordach domu musi byt vsouladu sCSN EN 1838
jednou rogné kontrolovdano odborné zplsobilou osobou. Toto bude zajidténo dle
harmonogramu odbornou dodavatelskou firmou. M&siéni vizudlni kontroly zajisténi
funkcnosti budou provadét proskolené osoby z fad uZivateld bytovych/nebytovych jednotek. Tam
kde to nebude moZné takto zajistit, budou kontroly provadény pracovniky pfisluiné obvodni
provozni spravy/technikem adriby nebo povéfenym zaméstnancem provozni spravy druZstva.

Smérnice 3/2024 o nezbytné udrzbé od 1.10.2025 Strana 6 (celkem 9)



7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.

V arealu sidla druZstva bude provadét mésicni vizudlni kontroly technik ddriby provozni spravy. O
téchto kontrolach také povede zdznamy véetné uvedeni pipadnych zavad.

O provedené rocni odborné kontrole provede zdznam provadéci odborné zpisobild osoba. O
meésicnich kontroldch jsou vedeny zapisy i s uvedenim pfipadnych vad. Tyto zapisy jsou piedavany
prislusné OPS k zajisténi odstranéni vad. V aredlu druzstva zajistuje odstranéni pfipadnych zévad
technik adrzby (dale TU).

Naklady spojené s provedenim pravidelnych kontrol nouzového osvétleni ve spoleénych ¢astech
domu vCetné pfipadnych naslednych oprav, vymén nebo doplnéni, jsou hrazeny z prostiedk
Spolecenstvi vlastnik{ pfislusného domu.

Pravidelny servis zachytného systému na stfechach domil

Pravidelné revize a servis zdchytnych systém( vybavenych na stfechich dom( se musi
provadét 1x rocné a provadi ho odborné zplisobild osoba. O provedené revizi je sepsan zapis, ktery
je uloZen na pfislusné OPS. Odstranéni zjisténych zavad zajituje OPS.

Naklady spojené sprovadénim pravidelného servisu zéchytného systému domu, vietné
pfipadnych ndslednych oprav, vymén nebo doplnéni, jsou hrazeny z prostfedkd Spolegenstvi

vlastnik( pfislusného domu.

Pravidelné prohlidky soldrnich systéma (SOLS)

Servisni prohlidky soldrnich systému se musi provadét 1 x roéné.
Prohlidky budou probihat v obdobi bfezen-Eerven.

Servisni prohlidky musi provadét odborné zplsobila osoba na zakladé objednavky vystavené
povéfenym zaméstnancem Technické spravy.

Servisni prohlidky musi zahrnovat revize tlakovych nadob.

Provedeni servisni prohlidky musi byt sepsan protokol, ktery obsahuje soupis
provedenych praci vletné Gdaji o zdvaddch a moZnosti jejich odstranéni, a
o nastavenych hodnotach systému méfeni a regulace.

S protokolem musi byt seznamen pfislusny statutarni orgdn domu.

Pfipadné zavady musi byt bezodkladné odstranény.

Za vedeni veSkeré agendy o prohlidkédch solarnich systémi je odpovédna Technickd sprava.
Naklady spojené sprovedenim pravidelné servisni prohlidky, soldrnich systémd véetné

pfipadnych a naslednych oprav, jsou hrazeny z fondu oprav pfisluiného domu.

Pravidelné prohlidky fotovoltaickych systémui (FVS)

10.1. Servisni prohlidky fotovoltaickych systémi se budou provddét 1x roéné a jejich revize 1x za 3

roky.
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10.2 Prohlidky budou probihat v obdobi bfezen-Eerven.

10.3  Servisni prohlidky musi provadét odborné zplsobild osoba na zakladé objednévky vystavené
povéfenym zaméstnancem Technické spravy.

10.4 Servisni prohlidky musi zahrnovat ¢idténi fotovoltaickych paneld.
10.5 Servisni prohlidky musi zahrnovat revize elektrickych rozvodd.

10.6 Po provedeni servisni prohlidky musi byt sepsan protokol, ktery obsahuje soupis provedenych
praci v€etné udajl o zdvadach a moZnosti jejich odstranéni.

10.7 S protokolem musi byt sezndmen pfislusny statutarni orgdn domu.
10.8 Pfipadné zdvady musi byt bezodkladné odstranény.

10.9 Za vedeni veSkeré agendy o prohlidkdch fotovoltaickych systémi je odpovédna Technicka
sprava.

10.10 Néklady spojené s provedenim pravidelné servisni prohlidky, FVS v&etné p¥ipadnych néslednych
oprav, jsou hrazeny z prostfedkd Spolecenstvi vlastnik( pfislusného domu.
Naklady spojené s provedenim pravidelné servisni prohlidky, FVS véetné pfipadnych naslednych
oprav na ul. Odlehld 2, hradi Sprava druZstva.

10.11 Vizudlni prohlidky FVS se budou provddét 1x mési¢né.

10.12 Vizualni prohlidky budou probihat v obdobi bfezen-listopad.

10.13 Vizualni prohlidky bude provadét odborné zplsobild osoba dle §4 dle Nafizeni viady &. 194/2022
Sb. o poZadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu é&innosti na el. zafizenich a v

elektrotechnice.

10.14 Po kaZdé provedené vizudlni prohlidce bude proveden zapis do deniku s uvedenim nalezenych
vad a nedostatk( a s uvedenim poZadovaného terminu jejich odstranéni

10.15 Néklady spojené s provedenim vizudlni obhlidky FVS v¢. pfipadnych oprav jsou hrazeny
obdobné jako servisni obhlidky dle 10.10.

11. Servisni prohlidky kotelen

11.1 Servisni prohlidky kotelen se musi provadét 1 x roéné a musi byt vsouladu s platnou
legislativou (kontrola podle § 6 odst.2, § 17 odst. 1 pism. h) zdkona & 201/2012 Sb.
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist).

11.2 Revize a Cisténi spalinovych cest se musi provadét podle vyhlagky €. 34/2016 Sb. 1x ro¢né.

11.3 Kontrola provozuschopnosti kotelen se musi provadét podle vyhlasky €. 246/2001 Sb. o poZarni
prevenci ve znéni pozdéjsich predpisd.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Kontrola a provozni revize kotelen se musi provadét podle vyhlasky & 85/1978 Sh.
o kontroldch, revizich a zkouskdch plynovych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist.

Odborné prohlidky kotelen se musi provadét podle vyhlasky & 91/1993 Sb., o zaji§téni
bezpetnosti v nizkotlakych kotelnach.

Kontroly a provozni revize kotelen se musi provadét podle CSN 070703 - Kotelny se zafizenim
na plynna paliva.

Servisni prohlidky kotelen je nutné zajistit prfed zahdjenim topné sezény zafi - fijen.
Servisni prohlidky kotelen musi zahrnovat kontrolu technologického zafizeni a jejich funkénosti.
Servisni prohlidky kotelen musi zahrnovat revize tlakovych nidob (provozni revize, vnitni

revize a zkouska tésnosti podle CSN 690 012 - Tlakové nadoby stabilni a provozni
poZadavky).

11.10 V3echny servisni prohlidky kotelen musi provadét odborné zpiisobild osoba.

11.11 O provedeni servisni prohlidky kotelny musi byt sepsdn protokol, ktery obsahuje soupis

provedenych praci v¢etné (daji o zdvaddch a moZnosti jejich odstranéni, a o nastavenych
hodnotéch systému méfeni a regulace.

11.12 Protokol musi byt pfeddn zodpovédné osobé provozovatele, kterd jej uloii a p¥ipadné

zabezpedi bezodkladné odstranéni zdvad.

11.13 Za vedeni veSkeré agendy o prohlidkdch a revizich kotelen je odpovédna Technickd sprava.

1.1

1.2

V Havifové dne 30. 9. 2025

Za Predstavenstvo druZstva:

Il.
Zavéreéna ustanoveni

Uginnost této smérnice ve znéni zmén schvalenych dne 30. 9. 2025 nastava pro viechny €leny
orgénl druzstva a zaméstnance Sprévy druZstva dnem 1.10.2025.

Vedouci provozni a technické sprévy jsou povinni zajistit proskoleni pfisluinych podfizenych
zaméstnancl a ovéfit, Ze jejich podpisy pod textem: (,se smérnici &. 3/2024 o nezbytné Udribé
v platném znéni jsem byl/a podrobné seznamen/a a porozumél/a jsem jejimu obsahu, Gcelu a

uloZenym povinnostem.”) odpovidaji skute¢nosti.
/,
Z‘%/

Jifi Hurych
pfedseda predstavenstva
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